中山大学附属第七医院
中央纯水系统（含检验科纯水系统）维保服务采购需求
我院拟将纯水系统维修保养服务工作外包，服务期1年，为更全面地掌握市场技术、服务水平、价格及供应情况，本着“公平、公开、公正”的原则，现公开进行市场调查和维保服务方案征集，以便合理编制招标采购需求，欢迎具备合格资质、具有相应供应和服务能力、三年内无违法违纪记录的供应商参与推荐。现将有关事项公告如下：
  一、项目名称及编号
中山大学附属第七医院中央纯水系统（含检验科纯水系统）维保服务采购项目（ZSQYZWK-2018-002）
二、项目内容及需求
（一）耗材清单
中央纯水系统：主设备在地下室负一层，有8个主要过滤功能段、自控箱、管网布置共6个楼层，分14个区域，共计187个纯水点。
中央纯水系统（摩尔），设备编号：CXS170603-3A-1
	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	单价
	数量
	备注

	1
	石英砂
	1~2mm
	公斤
	
	2400
	一次

	2
	活性碳
	10-20目
	公斤
	
	1400
	一次

	3
	无烟煤
	0.8~1.8mm
	公斤
	
	850
	一次

	4
	树脂
	001*7
	升
	
	1000
	一次

	5
	PP滤芯
	40″，5μm
	只
	
	45
	三次

	6
	反渗透膜
	BW30-365IG
	只
	
	20
	一次

	7
	UV杀菌器
	H-45
	只
	
	3
	一次

	8
	折叠滤芯
	20″，0.22μm
	只
	
	5
	一次

	9
	EDI
	IP-LXM18Z
	支
	
	1
	一次

	10
	超滤膜UF
	UFf250
	支
	
	1
	一次

	11
	抛光树脂
	150
	升
	
	120
	一次

	12
	管网
	管网清洗
	次
	
	1
	

	13
	电器控制系统
	三个月测试一次
	次
	
	4
	

	14
	水处理专用盐
	
	公斤
	
	1000
	

	
	
	合计总价
	
	
	
	


检验科纯水系统（摩尔），设备编号：CXS160527-5B-1
	序号
	产品名称
	技术要求
	单位
	单价
	数量
	备注

	1
	石英砂
	1~2mm
	公斤
	
	50
	一次

	2
	活性碳
	10-20目
	公斤
	
	25
	一次

	3
	无烟煤
	0.8~1.8mm
	公斤
	
	15
	一次

	4
	树脂
	001*7
	升
	
	50
	一次

	5
	PP滤芯
	20″，5μm
	只
	
	12
	三次

	6
	反渗透膜
	4040
	只
	
	3
	一次

	7
	UV杀菌器
	H-45
	只
	
	3
	一次

	8
	折叠滤芯
	20″，0.22μm
	只
	
	12
	两次

	9
	EDI
	IP-LXM18Z
	支
	
	1
	一次

	10
	超滤膜UF
	UFf250
	支
	
	1
	一次

	11
	抛光树脂
	UP6150
	升
	
	50
	一次

	12
	管网
	管网清洗
	次
	
	1
	

	13
	电器控制系统
	三个月测试一次
	次
	
	4
	

	14
	水处理专用盐
	
	公斤
	
	
	

	
	
	合计总价
	
	
	
	


（二）服务方案要求（服务方案包括但不限于以下内容）：
1、投标人有义务按照本合同的要求及时提供维修保养服务，保障院方设备的生产效率，确保甲方设备的正常运行。 
2、投标人应当告知院方使用该设备的注意事项以及日常维护保养需知，并提供文字资料和必要的培训。 
3、投标人应当备齐院方其设备上需要更换的耗材，并提供耗材清单和规格型号。
4、投标人每次维护保养后，应填写《设备定期维护保养记录表》，由院方主管或负责人签字确认。
5、每月一次设备日常巡检。
6、应定期对水质进行检测，提供水质报告。
7、具体上门维护时间由投标人根据纯水系统运行状况确定。
三、投标人资质
1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，按国家法律合法经营；
3、供应商必须具有纯水系统相关经营范围；
4、投标人在三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录（提供承诺函，格式不限）；
5、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。
十、联系方式：
联系人：潘工   联系方式：15817422498、
 
中山大学附属第七医院
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