



结算机房基础设施工程项目
需求书

一、项目清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	结算机房基础设施工程项目需求书
	1
	套



二、项目概况
理由：
结算信息机房作为信息化建设的最重要组成部分之一，是整个医院关键数据信息计算、交换和存储的中心，机房的建设必须按照安全可靠、绿色节能、美观大气原则进行，以满足IT服务应用的需求。目前我院为新建信息机房。
目标：
信息中心机房设计与施工的优劣，直接关系到信息机房内部各种设备是否能够稳定可靠地运行，是否能够保证各类信息通畅无阻。数据中心既要保障机房设备安全可靠地运行，延长计算机系统使用寿命，又能为系统管理员创造一个舒适的环境。能够满足系统管理员对温度、湿度、洁净度、场强强度、安全防护、电源配电和防雷接地的要求，所以一个现代化的机房需具备高度可靠，舒适实用，节能高效和可扩展性等基本特点。
主要功能：
科研楼5层结算机房的配电系统服务、气体灭火系统和综合布线系统。
1、 配电系统含UPS、铅酸蓄电池、电池架、电池柜、无线电池监控系统、2000A密集型母线、市电柜到UPS线缆、UPS输出柜电缆、列头柜输入电缆、精密空调室内机电缆、精密空调室外机供电线缆、密空空调室内外机信号线缆、18台配电箱输入输出电缆、PDU线缆等设备
2、 气体灭火系统含气体灭火系统
3、 综合布线系统含108个模块，每个模块含一个布线柜，每个机柜布置24个六类信息点，主干12芯光缆。设备包含光纤配线架、金属理线器、光纤跳线、12芯光纤、光纤熔接
[bookmark: _Toc27338][bookmark: _Toc12055]机房供配电系统规划
医院的计算机机房按照国家规定设计为一级负荷，一级负荷要求供配电系统具有非常高的可靠性，一级负荷的总供电电源应符合下列要求：
一级负荷由两路电源供电，当一个设备发生故障时，另一个设备可以支撑系统的正常工作。
计算机机房电源要求： 频率：50Hz
电压：380V/220V
相数：三相五线制/单相三线制
依据计算机的性能，对电源质量要求如下表所示：
电源质量要求表
	参	数
	A 级
	B 级
	C 级

	稳态电压偏移范围
	±3 %
	±5 %

	稳态频率偏移范围
	±0.5 Hz

	输入电压波形失真度
	≤5 %	电子信息设备正常工作时

	零地电压
	<2 V	应满足设备使用要求

	允许断电持续时间
	0~4 ms
	0~10 ms
	/

	UPS 输入端 THDI 含量
	<15 %，3～39 次谐波


依据标准，对配电系统架构要求如下表所示：
表 5-22  配电系统架构要求表
	参数
	A 级
	B 级
	C 级

	供电电源
	两个电源供电，两个电源不应同时受到损坏
	两个电源供电，两个电源不应同时受到损坏
	两回线路供电

	变压器
	M（1+1 ）冗余
(M=1 、2 、3……)
	M（1+1 ）冗余
	N

	
	
	(M=1 、2 、3……)
	

	后备柴油发电
	N 或（N+X）冗余
(X=1 ~N)
	N（供电电源不能满足要求时）
	UPS 备电能满足信
息存储要求时可不配

	UPS
	2N 或 M（N+1）冗余（M=2 、3 、4……）
	N+X 冗余 （X=1  ～N）
	N


供配电容量规划
供配电容量规划表
	供配电容量规划

	功耗类型
	机房区域
	机房区域
	机柜数量（台）
	单柜功率密度
	负载：kW
	合计：kW

	P1：IT设备用电负荷：kW
	数据中心机房
	IT机柜
	30
	7
	210
	210

	P2：安防和监控系统供电负荷（kW）
	按IT设备用电负荷2%
	10.92

	P3：照明系统用电负荷（kW）
	机房规划总面积：㎡
	约 434
	单位面积照明功率：W/m2
	20
	8.69

	P4：应急照明用电负荷（kW）
	按照明系统0.2系数规划
	1.74

	P5：UPS带载负荷（kW）
	P5=P1+P2+P4
	558.66

	P6：UPS总容量（kVA）
	P6=P5/负载率（0.95) / 功率因数（1) * 1.2
	705.68

	P7：制冷系统用电负荷（kW）
	空调电功率+动力电功率（按PUE值1.4计算）
	339.4

	P8：供配电总用电负荷（kW）
	P8=P3+P5*1.15（15%为电池充电负荷）+P7
	990.55

	P9：电力引入总容量（kVA）
	P9=P8*1.15（变压器冗余系数）/0.95（变压器功=率因数）
	1199.09




由以上规划表可得，UPS 实际常载下的总容量约为558.66KVA，考虑其最大的运行工况，本次采用 2N 配电架构，配置 2 台600KVA 模块化 UPS 主机，共配置24个 50KVA 的功率模块。
电力引入总容量为1200KVA的两路市电。
机房配电系统设计
机房市电供配电系统图如下：
[image: ] [image: ]
机房市电供配电系统图
1． 机房市电配电柜1、UPS配电柜1系统图如下：
[image: ]

机房市电配电柜1、UPS配电柜1系统图

机房市电配电柜2、UPS配电柜2系统图如下：
[image: ]

机房市电配电柜2、UPS配电柜2系统图


2． 配电列头柜系统图如下：
[image: ]
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配电列头柜系统图
3． 市电配电柜主空开设计
机房二期工程，根据总功率约1200kW，输入功率因数取0.9，同时系数取0.8，则主电路输入电流：1200/0.9*0.8/1.732/0.38=1620.68A，空开的额定电流一般要比负荷电流大1.2-1.4倍，本项目按1.2倍计算，1620.68*1.2=1944.82A，本项目主空开采用不低于2000A设计，双路。
市电配电本着一次投入建设的原则，同样主空开采用不低于2000A设计，双路。
4． UPS输入输出柜空开设计
微模块1的机柜功率112kW，输入功率因数取0.9，同时系数取0.7，机柜总空开：112/0.9*0.7/1.732/0.38=132.36A，空开的额定电流一般要比负荷电流大1.2-1.4倍，本项目按1.4倍计算，132.36*1.4=185.3A，机柜列头柜总空开建议不低于250A设计。
微模块2的机柜功率112kW，输入功率因数取0.9，同时系数取0.7，机柜总空开：112/0.9*0.7/1.732/0.38=132.36A，空开的额定电流一般要比负荷电流大1.2-1.4倍，本项目按1.4倍计算，132.36*1.4=185.3A，机柜列头柜总空开建议不低于250A设计。
5． 配电柜设计
根据此次机房建设对供配电系统的需求，机房内本次设计配电柜共6台：市电输入柜2台、UPS输入柜2台，UPS输出柜2台、精密列头柜6台。
6． 电缆设计
根据《阻燃耐火电线电缆通则》GB/T19666-2019中规定，阻燃等级A>B>C>D，A为最高级。ZA，ZB，ZC，ZD中的Z表示阻燃，后面的字母表示阻燃等级。本项目主干电缆选用按照负载选配相应线缆规格。
UPS 设备选配要求
UPS 系统为 IT 设备提供安全、稳定、可靠的系统电源，根据以上规划， 机房二期工程配置 2 台 600KVA 模块化 UPS 主机，组成 2N 供电系统，可以实现双路独立供电。模块化可实现在线热插拔，支持模块化扩容。
UPS 采用 2N 系统配置，UPS 内模块冗余。机架内模块相互独立，正常运行时有两路 UPS 同时供电。假如其中一路供电出现故障，另外一路供电可以迅速全面接管所有负载，继续为后端负载供电。
模块化 UPS 具有以下特点： 
UPS 功率、控制模块全冗余设计。
138～485V AC 宽输入电压范围，适应各种恶劣电网。
PF（线性负载/非线性负载）0.5 以上不降额，完美匹配各种负载。
高温、高湿、盐雾、粉尘等专项环境可靠性验证，消除环境因素对可靠性的影响。
电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。高效：
机房最常用负载率高效，主路模式下效率最高可达 96%。
低载高效，极低负载率下情况下，智能轮换休眠技术，确保冗余同时提升
UPS 效率 3%～5%。
空间利用高效，单机容量可达600kVA，节约占地为更多 IT 设备提供空间。
1． 模块化 UPS 结构指标
模块化 UPS 结构指标
	配置
	场景

	输入方式
	1250A/3P

	UPS 配电开关
	UPS 输出：1250A/3P
维修旁路：1250A/3P

	尺寸（高×宽×深）
	2000mm×1200mm×860mm


模块化 UPS 工作在 380V/400V/415V 电源制式下，具有冗余备份、稳定可靠、高效节约、绿色环保、柔性智能、简易灵活等特点。
2． 模块化 UPS 技术指标
模块化 UPS 技术指标
	参数类型
	参数名称
	参数值

	输入参数
	电源制式
	三相

	
	额定输入电压
	380V AC/400V AC/415V AC，三相四线＋PE

	
	输入电压范围
	138V AC~485V AC

	
	输入频率范围
	40Hz~70Hz

	
	输入功率因数
	满载 ＞ 0.99

	
	额定输入电流
	1250A

	输出参数
	额定电压
	380V AC/400V AC/415V AC，三相四线＋PE

	
	电压畸变（线性负载）
	THD ≤ 1%

	
	电压畸变（ 非线性负
载）
	
THD ≤ 3%

	
	功率因数
	1

	
	
过载能力
	105%~110%,60min
111%~125%,10min
125%~150%,1min

	系统参数
	显示
	LCD+LED

	
	整机效率
	≥ 96%

	
	模块均流指标
	并机均流 ＜ 5%

	
	整机并联数量
	微模块场景不需要并机

	
	接线方式
	支持上进线 或 下进线

	
	
噪声指标
	25℃环境常压下：
· 25% Load:54dB
· 50% Load:58dB
· 75% Load:61dB
· 100% Load:65dB

	
	维护方式
	前后维护均可

	
	防雷
	配置 C 级防雷器


3． 保护功能要求
(1) 交流输入过、欠电压保护。
(2) 输出短路保护：输出负载短路时，UPS 系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。
(3) 过温度保护：功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作。
(4) 电池电压低保护：当 UPS 系统在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，应发出声光告警，电池停止供电。当电池放电终止关机后市电恢复， 系统具备自动和手动重新启动功能。
(5) 输出过欠压保护：UPS 系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时， 应发出声光告警并转为旁路供电。
(6) 模块熔断器（或断路器）保护：功率模块为限制某些故障进一步扩大， 模块内应设置输入输出熔断器（或断路器）等保护功能。
(7) UPS功率模块支持故障模块自动退出功能，从而不影响UPS整机运行。
电池的选择
根据恒功率法对电池选型进行计算： 
W=(PL*0.9)/(Vf*η) (W/cell) 
W为所需电池的每单格功率，单位W/cell；
PL为目前实际负载功率，即558.66*0.9*1000=502794，单位W； 
Vf为电池组额定电压，单位V；40节12V电池为480； 
η为逆变效率，取0.95； 
计算得：W=1102.62W；
查电池规格表得： 
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图 5-34 电池规格图
电池系统显示时间30min，200AH电池单格功率为313W，因此，每台UPS配置2组蓄电池，两台UPS共配置4组12V200AH电池，可以满足系统备电至少30min的需求。
[bookmark: _Toc12677][bookmark: _Toc11622592][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc32465]机房消防系统设计
1． [bookmark: _Toc11622593]消防概述 
机房采用七氟丙烷气体灭火系统，拥有管网柜式自动气体消防系统，喷点均匀，灭火效果好，虽然初期投资较高，但未来扩展费用较低，适用于多个功能区的消防灭火。
2． [bookmark: _Toc11622594]设计灭火方式
机房采用全淹没灭火方式。消防设计喷放设时间、设计浓度、气体浸渍时间见后表。
	[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0]名称
	数据机房

	喷放时间S
	8

	气体浸渍时间〉min
	3

	设计浓度%
	8


3． [bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc11622596]系统设计
系统由火灾报警系统、灭火控制系统及气体灭火装置三部分组成。
(1) 火灾自动报警系统包括火灾探测器、气体灭火控制器、消防警铃、声光报警器、紧急启停按钮、放气指示灯及系统布线；
(2) 系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
自动启动：灭火控制器设置在自动状态时，若某防护区发生有烟雾（或温度异常上升），该防护区的感烟（或感温）探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号，灭火控制器即进入单一火警状态，同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号，此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延，温度持续上升（或产生烟雾），另一回路的感温（或感烟）探测器动作，向灭火控制器送入另一个火警信号，灭火控制器立即确认发生火灾并发出复合火灾警报信号及联动信号（关闭送排风装置和防火阀、防火卷帘等）。经过设定时间的延时，灭火控制器输出信号启动灭火系统，灭火剂经输送管道释放到该防护区实施灭火。灭火控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯，避免人员误入。
(3) 气体灭火设计
本工程在IT机房、接入间、配电室、电池室等场所采用气体灭火控制系统，对相应气体保护区进行火灾报警和控制,各气体保护区按独立分区进行设计。
本次气体灭火系统包括 2 个区域：机房和配电室，均采用管网式灭火装置。 
设置6套 150L 的钢瓶。灭火剂喷射之后为气体，对电子设备和配电设备基本无影响。以机房为例，设计计算过程：  
1）灭火剂浓度确定 
确定防护区灭火设计浓度，依据《规范》，浓度取C=8%； 
2）计算防护区的净空容积（m3） 
 V =Vv-Vg  
式中：V—防护区的净容积（m3）；  
Vv—防护区容积（m3)；容积=1525.5m3 
Vg—防护区内非燃烧和难燃烧的总容积（m3)；（取Vg =0）  
净空容积：V =Vv－Vg=1525.5-0=1525.5m3 
3）灭火剂用量计算 
根据GB50370-2005《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式： 
          W=K×(V/Ｓ）×[C/(100-C)]  
式中 ：W-七氟丙烷的灭火设计用量（kg）； 
K-海拔高度修正系数；（取 K=1）  
C-七氟丙烷灭火设计浓度（%）；  
S-七氟丙烷过热蒸汽在 101Kpa和防护区最低环境温度下的比容（m3/kg），  
V-防护区的净容积（m3）； 
其中 S = K1+ K2T  
式中 ：T-温度（℃）  
K1-0.1269  
K2-0.0005130 20℃时，S=0.13716； 
（3）灭火剂设计用量：  
机房：
W（机房） = K×（V／Ｓ）×[C／（100－C）]  
=1×(1165.5/0.13716)×[8/(100-8)] =738.90KG
配电室：
W（配电室）=1×（407／0.13716）×[8／(100-8)]=258.03KG
W（机房）+ W（配电室）=996.93KG
本项目拟配置1000KG。

本项目机房未来作为全院的核心机房，规划承载所有的科研数据与医疗数据；规划建设 6 套科研大数据/防治/项目平台，数据量存储达到 2PB 以上；医院一期大楼 600 床位，机房共 21 个机柜目前已用满，二期大楼承担国家国家重点实验室南方实验室、国家心血管疾病临床研究中心•深圳的重点科研任务， 未来三期建成后全院共 1600 床位，根据一期机房承载量与此业务规划测算得出本次项目需建设 54个机柜。
选型要求
机柜系统是整个 IT 系统的基础，用户的 IT 设备都是安装在机柜里面的。
IT 系统能否正常安装、连接、运行、扩容与管理，都与机柜系统有直接的关系。机柜系统必须符合 EIA － 310 － D 国际机柜标准， 服务器机柜为 19 英寸（600mm 宽），而不能是其他非标准宽度。
随着多核 CPU 的普及，刀片服务器的大量应用、云计算和虚拟化技术的应用以及高密度核心交换机和以太网供电技术的不断发展，新一代机房基础设施的建设越来越重视关键设备产品和新技术应用。机房的发展也从关注“机房空间”升级到“关注机柜空间”，倡导“机柜就是数据中心”的最新理念。
现代机房对机柜的要求提出了新的要求： 
兼容性要求
现代机房所安装的机柜必须能够安装主流的服务器设备。机柜不仅要满足EIA-310-D 国际标准，而且随着 IT 技术的不断发展，机柜的深度也越来越长， 还得匹配未来增加冷通道组件。
承重及使用方便性要求
服务器机架化、刀片化的趋势使得机柜内可以存放更多的 IT 设备，机房的生命周期内，从初期低密度（只有少量服务器设备）到后期中高密度（服务器设备越来越多），这就对机柜的承重提出了更高的要求。同时，还需要安装方便，维护简单。
高密度散热要求
机房采用刀片式服务器、虚拟化技术和云计算技术的应用是 IT 技术发展的新趋势。服务器越来越薄，越来越长，单个机柜存放的服务器数量越来越多。
原先 42U 的机柜可以存放的服务器高达可达 30U，这样就使得服务器机柜的功率密度越来越大，单个机柜的功率密度最高可达 7kW，机柜内部就容易形成“局部热点”。而且虚拟化技术还会使得不同的服务器在不同的时间段时运行效率提高，产生的热点也会随着时间而漂移。如何解决机柜内部的热点和热点漂移问题，保证机柜内的关键设备在正常的环境下运行问题也就成为了现代机房对机柜的新要求。
机柜内的关键设备的配电要求
现在，服务器设备己经越来越多地使用双电源，甚至是三电源，机柜内的服务器设备也越来越多，单个机柜的电源线可达 30-50 条，单个机柜的功率可达 5-7kW。如何保证机柜的配电，也是新一代机房对机柜提出的要求。
机柜及 PDU 配置
数据机房：根据二期项目机房规划，本项目计划安装54个机柜，且保证机柜在未来机房使用能够与冷通道系统相匹配，机柜规格要求：600mm×1200mm×2000mm；
PDU 配置：数据机房每个机柜配置 2 条 PDU。技术要求：32A 输入，GB 接口电源插座，10A 的 20 个口，16A 的 4 个口；
机柜基本结构：
1． 符合国内标准。
2． 机柜颜色为黑色。
3． 采用高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于 60μm，采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
4． 机柜龙门框，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装。
5． 机柜内部不少于 4 根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节，有具体 U 数标示。
6． 机柜非承重部件板厚度不小于 1.0mm，承重部件板厚度不小于 1.5mm。
7． 要求静态承载能力不小于 1800kg。
8． 机柜前后门均为通风网孔门，通风率 70%。
9． 按照标准 YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载
10． 500kg 测试连续通过 8、9 级烈度结构抗地震考核。
11． 整体防护等级应不小于 IP20。
12． 所有面板及附件（除工程安装支架）应支持单独拆卸和拼装功能。
13． 采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜门框上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能。
14． 机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。
15． 机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护。
16． 机柜单独为 PDU 或者配电单元设置接地点。
17． 机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。
18． 机柜底部留有固定孔，实现与地面或者底座连接
[image: https://p1.ssl.qhimg.com/t01f659be7ed9098004.jpg]
微模块机柜图

冷通道密闭系统
密封通道包括IT 柜、配电柜、列间空调、天窗、自动平移端门、走线槽等部件组成。
含电动天窗、模块两端的端门及附属钣金件组成的冷通道密闭组件，具备机柜顶部的走线槽组件，强弱电分离，配置两个跨接两排机柜的走线架。
天窗采用平顶方案，天窗可旋转活动，且以单个机柜为扩展模块单元。旋转天窗采用电磁锁控制，工作状态下天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁打开，天窗在重力作用下可自动打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内；
1． 天窗
天窗主要用于模块通道的密封。天窗分控制天窗、翻转天窗、平顶天窗三种，天窗的各类技术参数与机柜的匹配关系如图所示：
	名称
	尺寸（高×宽×深）
	适用机柜

	600mm宽控制天窗
	341mm×605mm×1334mm
	600mm宽

	600mm宽平顶/翻转天窗
	341mm×605mm×1334mm
	600mm宽


[bookmark: _fig64996913111648]天窗外观如图所示：
[image: ]
天窗外观图
2． [bookmark: _Toc475720896][bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0018205001-chtext]通道端门
在密封通道的两端安装端门，使得整个模块形成一个独立的整体，实现冷热气流隔离，提升设备工作效率的同时，保证工作人员或设备进出。推拉门外观示意图：
[bookmark: _ZH-CN_TOPIC_0019595361-chtext][bookmark: _Toc475720897][image: ]
通道端门外观图
3． 走线槽
机柜线槽分为信号线线槽和电源线线槽，分别用于信号线和电源线的走线，实现强弱电线缆的分离布置。线槽采用分体结构进行卡接安装。走线槽主要由两个立板、托板、隔板（可选配，实现弱电的光纤、网线分离，强电A、B路分离）完全卡接组装而成。如图所示：
[bookmark: _d0e1469][image: ]
走线槽外观图
[image: ]
	（1）网络柜
	（2）光纤
	（3）信号线

	（4）智能ETH插座
	（5）配电柜
	（6）电源线


微模块走线槽走线示意图
4． 冷通道整体效果
[image: ]
微模块整体效果示意图

[bookmark: _Toc14063][bookmark: _Toc29079]综合布线系统
布线规划要点
机房微模块的布线设计目的是实现系统的简单性、灵活性、可伸缩性、模块化和实用性。所有这些准则使机房运营能够随着时间变化，仍然使设施适合于业务发展的需求。经验表明，具有足够的扩充空间对后期附加设备和服务设施的安装至关重要。当前技术应提供可通过简单的“即插即用”连接来添加或替代的模块化配线设备，使其对运营商更实用，并减少宕机时间和人工成本。因此我们在选择布线系统时应力求采用先进、高性能的布线系统，从而保证网络传输的经济性、可靠性。综合布线系统是连接各个网络设备及服务器之间的信息通道，应保证足够带宽及稳定性，本次双绞线布线部分选用六类双绞线，机房光纤部分，建议选用预连接光缆。
[image: ]
模块化机房内部线示意图
[bookmark: _Toc13285][bookmark: _Toc9086]综合监控系统
机房综合监控系统：是机房智能化管理的一个重要手段。机房控制应具有高度自动化， 它要求以最少的维护人员，最优化的运营维护手段，来实时监控每一个机房中设备所处的物理环境。同时，集成安防系统的各个子系统，使管理高度集中化，智能化，优化资源配置。
动环监控
微模块均具备一个独立的、整体的环境和动力监控接口。实现对模块内供配电、智能温控产品、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控。发现部件故障或参数异常，即时采取指示灯光、E-mail、短信告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供给管理平台集成接入。动环监控系统图如下：
[image: ]
动环监控系统图

1． 设备监控子系统（配电柜、UPS 主机、空调）
2． 环境监控子系统（温湿度、漏水、烟感）
3． 消防联动与控制子系统
4． 故障报警系统（声光、短信、邮件、IE）
视频监控（国密要求）
根据现场环境需求配置不同类型的摄像机前端，包含多台摄像机。视频信号到视频服务器经过 TCP/IP 网络，集中汇聚至机房内的硬盘录像进行存储， 通过管理服务器进行管理。
根据机房监控要求，采用38台400万像素半球型网络摄像机作为机房环境监控，摄像机按照4M码流计算。数据需要存储90天，存储容量计算如下：
1． 1路视频存储90天所需存储裸空间=4Mbps×3600秒×24时×90天÷1024÷1024÷8=3.7TB；
2． 38路视频存储90天所需存储裸空间=3.7TB*38=140.6TB。
采用1台24路NVR，考虑一定的冗余，采用20块8T监控级硬盘。
摄像机采用POE供电，摄像机采用超五类或以上非屏蔽网线，增加2台24口POE千兆交换机。
监控室大屏
在信息机房辅房定制包含监控室办公桌椅，3×55英寸显示大屏系统等。
其他要求：
1、 结算机房基础设施工程建设同时需兼顾到电子病历评级、互联网医院建设、智慧服务评级、三级等保测评的需求。
2、 结算机房基础设施工程建设需统筹规划，一体化管理。
3、 至少提供5年的免费维保服务。
4、 按院方要求落地机房隔板。
5、 涉及与工务署收边收口项融合的，需补全建设。
[bookmark: _GoBack]
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