附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况
	备注

	1
	主要工作内容：
将一期高压电房两台高压计量柜内的400/5电流互感器更换为600/5电流互感器（包括拆旧换新），并提供所需要的配件，保证按时更换完成；负责向供电局计量中心领取电流互感器；编制停电及送电方案，方案需保证院方供电安全，并且合理、可靠、可实施，方案需经采购人和供电局确认；配合供电局、采购方人员进行停电和送电；按照供电局要求，办理相关手续和提供相关资料；
	
	
	

	2
	人员要求：
进入高压配电房现场作业人员均需具备应急管理部门颁发的特种作业证件（高压电工）。
	
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]投标人应委托具有相关资质的作业人员进行施工，人员资质需符合供电局要求，同时需做好专项施工方案、落实人员安全和技术交底，确保项目安全。
	
	
	


注：
1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。
