附件二 技术条款偏离情况表 (所有条款为不可负偏离条款，否则废标)。
	序号
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	126个点位火灾探测器（烟感或温感）安装（包含联网、编程及调试）同时包括该系统探测器的线缆、软管及管内穿线的敷设及连接。
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]火灾探测器上应有原装LED，当此探测器收到报警信号时，LED必须启亮、显示火警，并有供连接遥远指示灯之接口。
	
	

	3
	在潮湿场所应配置防水底座，确保火灾探测器能正常工作。
	
	

	4
	在易爆场所应配置防爆火灾探测器。
	
	

	5
	所有火灾探测器的地址编码采用消防报警控制器编码方式。
	
	

	6
	所有火灾探测器带短路隔离功能。带有短路隔离模块能隔离故障回路而不影响正常工作状态。
	
	

	7
	[bookmark: _Hlk131777329]该服务所需货物的品牌、加装型号规格、数量等具体要求以及服务的涵盖内容见《附件四：中山七院2023年各楼层增设火灾探测器（烟感或温感）服务清单》
	
	



