[bookmark: _Hlk180506009]附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)
	序号
	服务要求
	招标技术条款
	投标技术条款
	偏离情况

	1
	总体要求
	[bookmark: _GoBack]完成我院二期行政科研大楼5层结算机房的主机房、辅助区、支持区等区域的平面布局规划、装饰装修工程、电气系统、暖通系统、动环监测系统、气体消防系统与智能化系统的相关设计工作。
	
	

	2
	安防系统、综合布线系统
	中标人应依据我院二期行政科研大楼5层结算机房布局以及冷通道封闭式一体化系统的详细设计，完成安防系统、综合布线系统的详细设计，设计方案中包含：系统设计原则、系统设计依据、主要参考技术标准及详细设计内容等必要内容。（详细设计图纸应符合现行标准规范要求）
	
	

	
	
	2.1中标人应完成安防系统详细设计图纸。
安防系统含监控摄像头、门禁系统、视频存储磁盘阵列、服务器、工作站、交换机、POE交换机、配套线管及线缆等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	
	
	2.2中标人应完成综合布线系统详细设计图纸。
综合布线系统含设备管理网、水平布线子系统（光）、水平布线子系统（双绞线）、办公用房配线、弱电桥架等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	3
	电气系统、通风空调系统、动环监控（机房级）
	中标人应依据我院二期行政科研大楼5层结算机房布局以及冷通道封闭式一体化系统的详细设计，完成电气系统、通风空调系统、动环监控（机房级）的详细设计，设计方案中包含：系统设计原则、系统设计依据、主要参考技术标准及详细设计内容等必要内容。（详细设计图纸应符合现行标准规范要求）
	
	

	
	
	3.1中标人应完成电气系统的详细设计图纸。
电气系统含配电箱、出线柜、蓄电池配电柜、UPS输出柜、照明电箱、电动机接线、电缆头、防雷接地、灯具、电缆、电力桥架、配管配线、电气实验等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	
	
	3.2中标人应完成通风空调系统的详细设计图纸。
通风空调系统含通风管道、排风机、防火阀、通风管道绝热、通风工程检测、调试、高层施工增加、抗震支架、室外空调冷媒管保护槽道、磷酸脱氧无缝紫铜管、配管及支架等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	
	
	3.3中标人应完成动环监控（机房级）的详细设计图纸工作。
动环监控（机房级）含动环应用-主用管理服务器、可视化管理平台、上传服务器、集成服务器、温湿度探测器、控制器、跳线、UPS通讯接口、蓄电池监控单元、智能电表通讯接口、精密配电柜通讯接口、空调通讯接口、氢气探测器、通道监控单元、嵌入式服务器、动环接入交换机、动环系统工作站、配套管线等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	4
	机房电力配套系统、冷通道封闭式一体化系统
	中标人应依据我院二期行政科研大楼5层结算机房布局完成机房电力配套系统、冷通道封闭式一体化系统的详细设计，设计方案中包含：系统设计原则、系统设计依据、主要参考技术标准及详细设计内容等必要内容。（详细设计图纸应符合现行标准规范要求）
	
	

	
	
	4.1中标人应完成冷通道封闭式一体化系统的详细设计图纸工作。
冷通道封闭式一体化系统含数据中心机柜、强电列头柜、密闭通道组件、风冷氟泵精密空调、配套线缆等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	
	
	4.2中标人应完成机房电力配套系统的详细设计图纸工作。
机房电力配套系统含不间断供电系统、配套电池、电池架、电池开关盒、电池汇流盒、电气火灾监控系统、房间级精密空调、机房动环监控(模块内）等设备，其中设备采购与实施安装工作包括但不限于设备供货、到货验收、上架安装、加电验收、运行调试、其他系统集成等。
	
	

	5
	系统对接工作
	中标人应协助院方完成装修装饰工程、给排水工程以及气体消防工程与深圳市工务署的工作对接，对接过程中中标人需要提供详细设计说明、图纸及施工指导书，完成相应的方案编制与交底工作。
	
	

	
	
	5.1中标人应协助院方完成后续的机房配电系统、UPS不间断电源系统、防雷接地系统、空调新风系统、环境动力监控系统、机柜系统、综合布线系统等机房相关子系统深化设计工作，中标人应依据机房布局方案，指导相应厂商完成对应子系统的深化设计工作。
	
	

	
	
	5.2中标人应协助院方完成电气系统、通风空调系统、动环监控（机房级）、机房电力配套系统、模块内机房动环监控与其他合作单位的工作对接，对接过程中中标人需要提供详细设计说明、图纸及施工指导书，完成相应的方案编制与交底工作。
	
	


[bookmark: _Hlk180506025]备注：
1、 请逐项填写投标技术条款。
2、 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。
