附件三 ★商务条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）。
	序号
	目录
	招标商务需求
	投标商务需求
	偏离情况
	备注

	1
	安装服务要求
	1.1本次采购含设备的安装调试，包括新、旧设备的拆卸、运输和安装，含所有必要的辅材。货物质保期：自验收合格之日起三年，考虑到产品质量和安全性，中标方供货时需出具原厂供货证明及制造商质保3年承诺函，并加盖原厂公章。
	
	
	

	
	
	1.2为符合互联互通标准化成熟度五乙测评机构要求的采用可见电池结构的UPS蓄电池和需要对单节电池进行监控，蓄电池要求为透明壳体。（透明壳需提供与投标产品型号一致的第三方权威机构出具的检验报告，检验报告封面需具备CMA、iLac-MRA、CNAS标志）。
	
	
	

	2
	质保期和免费维护保养服务期限
	2.1自验收合格之日起提供三年质保期和免费维护保养服务。保养服务期内需原厂工程师进行每年1次上门现场巡检，每次巡检需提供电池充放电报告、电池检测报告，投标人需提供3年服务承诺函。
	
	
	

	3
	安装要求
	3.1技术人员人数不少于3人，技术人员须具备上岗证：《中华人民共和国特种作业操作证》（电工作业类别），由国家安全生产监督管理局或国家应急管理局认定。
注：提供技术人员上岗证复印件，所有人员应提供近3个月，由社保行政主管部门出具的社保证明资料原件扫描件并加盖投标人公章。
	
	
	

	4
	中标方交货时间
	4.1合同签订后20个工作日内。
	
	
	

	5
	付款方式
	5.1合同签订后，所供设备安装完成，须经使用部门确认设备运行正常并提供相应服务承诺，采购方验收通过后10个工作日内，采购方凭中标方开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的95%付给中标方。3年质保期后，如无违约，采购方凭中标方开具符合国家财务规定的合同总额5%的发票，支付尾款给中标方。
	
	
	

	6
	违约责任
	6.1采购方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由采购方向中标方偿付合同总价的1%违约金。采购方超过60日未付款的，以未付金额为基数，按按合同订立时1年期贷款市场报价利率计算违约金，但非因采购方导致迟延的除外。
	
	
	

	
	
	6.2如中标方未按照投标文件中承诺的时间提供货物，中标方应承担延期服务的违约责任，向采购方每日偿付合同额 5 %的违约金。逾期超过30日的，中标方需向采购方另行支付合同总价的10 %的违约金，且采购方有权单方解除采购合同。另外，投标方赔偿采购方因此造成的实际经济损失。
	
	
	

	
	
	6.3所供蓄电池若质保期内出现质量问题，要求8小时内免费维修或更换。因产品质量问题或因维护人员操作造成院方机房、弱电设备的损失、损坏须承担相应的法律责任。
	
	
	

	7
	保密要求
	[bookmark: _GoBack]7.1中标方承担本项目范围内的所有技术情报和资料的保密义务，不向第三方传泄，不论本项目是否变更、解除或终止，本条款均有效。中标方在合同期内或合同终止后，未征得采购方书面同意，不得向第三方泄露本项目及本合同业务有关的一切资料。否则造成泄密的，中标方需承担采购方由此引起的损失，若后果严重且触犯法律的，采购方依法追究其法律责任。
	
	
	



注：
1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。

